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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
 Мы благодарны Вам за то, что Вы выбрали продукцию торговой марки Лемакс.
 Теперь Вы являетесь счастливым обладателем высокоэффективного аппарата отопитель-
ного, который при правильной установке, эксплуатации и уходе снизит затраты на отопление 
Вашего жилья и прослужит Вам долгие годы.
«Лемакс» – профессиональная организация в сфере отопительного оборудования, которая обе-
спечивает потребителей России и СНГ стальными и чугунными напольными котлами, а также 
настенными котлами, стальными панельными радиаторами, газовыми водонагревателями и 
другими сопутствующими товарами.
«Лемакс» – лидер российского рынка бытовых газовых котлов (по данным независимого бри-
танского экспертного агентства BSRIA и российского агентства LITVINCHUK MARKETING). Пред-
приятие работает на рынке с 1992 года.
«Лемакс» – обладает собственной современной производственной базой, имея в своем активе 
современный завод по производству бытового газового оборудования и инновационный завод 
по производству стальных панельных радиаторов.
«Лемакс» – единственный в России завод-производитель отопительного оборудования, на кото-
ром работают роботы – высокотехнологичные итальянские и немецкие станки.
Мы ждём Ваши отзывы и предложения на сайтах компании lemax-kotel.ru и lemax-radiator.

ВНИМАНИЕ, ПРОЧТИТЕ!
 z При покупке аппарата отопительного необходимо убедиться, что его мощность отвечает про-

екту на отопление Вашего помещения.
 z Аппарат отопительный Лемакс серии «Premier» эффективно работает в открытых и закрытых 

системах отопления, с использованием и без использования циркуляционного насоса.
 z При наполнении или подпитке системы отопления давление воды не должно превышать ра-

бочее. Для соблюдения этого условия установите сбросной предохранительный клапан на 
давление, не превышающее рабочее давление воды (см. таблицу 1), на расстоянии не более 
150 мм от места присоединения вентиля для заполнения системы отопления.

 z Не допускается ставить запорные устройства на сигнальной трубе в открытой системе ото-
пления.

 z Запрещается производить подпитку системы отопления во время работы основной горелки 
и при температуре воды в теплообменнике более 50 °С.

 z Настоятельно рекомендуем в точности соблюдать требования к помещению, используемому 
для установки аппарата отопительного и требования к конструкции и утеплению дымохода.

 z Не допускается эксплуатация аппарата отопительного при температуре теплоносителя ме-
нее 50 °С, так как вызывает обильное образование конденсата и, как следствие, повышенный 
коррозийный износ аппарата отопительного.

 z При покупке аппарата отопительного требуйте заполнения торгующей организацией талона 
на гарантийный ремонт. Проверьте комплектность и товарный вид аппарата отопительного.

 z Транспортировка аппарата отопительного разрешается только в вертикальном положении.
 z При установке дополнительных электромеханических устройств необходимо обеспечить на-

дёжное заземление аппарата отопительного.

!
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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1.1.П ПреждеПчемПпользоватьсяПаппаратомПотопительным,ПознакомьтесьПсПнастоящимПруко-

водством.
1.2. Работы по монтажу, инструктаж по эксплуатации, запуск в работу, профи-

лактическое обслуживание и ремонт аппарата отопительного производятся 
специализированной организацией и местным управлением газового хо-
зяйства в соответствии с «Правилами безопасности систем газораспреде-
ления и газопотребления», утвержденными Госгортехнадзором РФ, и стро-
ительными нормами и правилами СНиП 11-35-76; СНиП 2.04.05-91 Госстроя 
РФ, согласно проекта на установку аппарата отопительного и обязатель-
ным заполнением контрольного талона.

1.3.П СмонтированныйП аппаратП отопительныйПможетПбытьП введенП вП эксплуатациюП толькоП
послеПприемкиПегоПспециалистамиПгазовогоПхозяйства,ПинструктажаПвладельцаПиПобя-
зательнымПзаполнениемПконтрольногоПталонаПнаПустановкуП(Пстр.П41).

1.4.П ПроверкаПиПчисткаПдымохода,ПремонтПиПнаблюдениеПзаПсистемойПводяногоПотопле-
нияПпроизводятсяПвладельцемПаппаратаПотопительного.ППриПзаменеПстарогоПаппаратаП
отопительногоПсПневысокимПКПДПнаПсовременныйПаппаратПотопительныйПВыПдолжныП
уделитьП особоеП вниманиеП конструкцииП ВашегоП дымохода.П ПриП КПДП аппаратаП ото-
пительногоПнижеП80-85%ПтемператураПуходящихПгазовПсоставляетПоколоП400П°С,ПчтоП
обеспечиваетП хорошуюП тягуП дажеП приП плохоП утепленномП дымоходе.П ПриП КПДП 90%П
температураПуходящихПгазовПпадаетПдоП110-140П°С,Пи,ПвПслучаеПустаревшегоПдымохода,П
пропадаетП тяга,П чтоП приводитП кП срабатываниюП автоматикиП иП отключениюП аппаратаП
отопительного.ПСтатистика отказов показывает, что 94% проблем с аппаратами 
отопительными возникают из-за неверно выполненного дымохода.

1.5.П ВП помещении,П вП которомП устанавливаетсяП аппаратП отопительный,П необходимоП
предусмотретьПестественнуюПвентиляцию.ПЗапрещаетсяПзакрыватьПрешеткиПвен-
тиляционныхПканалов.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ
4.1.П АппаратПотопительныйПсПустановленнымПнаПнемПгазогорелочнымПустройством.
4.4.П УпаковочнаяПтара.
4.3.П РуководствоПпоПэксплуатацииПаппаратаПотопительного.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3.1.П АппаратыПотопительныеПгазовыеПбытовыеП«Лемакс»ПсерииП«Premier»ПпредназначеныП

дляПотопленияПиПгорячегоПводоснабженияПквартир,ПжилыхПдомов,Пкоттеджей,ПзданийП
административно-бытовогоП назначения,П оборудованныхП системойП водяногоПотопле-
нияПсПестественнойПилиПпринудительнойПциркуляцией.ПАппарат отопительный со-
ответствует всем требованиям безопасности и экологии, установленным для 
данного вида товара.

3.4.П АппаратыПотопительныеПработаютПнаПприродномПгазеПГОСТП5544-96ПиПпоставляютсяПвП
собранномПвидеПсПгазогорелочнымПустройством.

3.3.П МаксимальноеП рабочееП давлениеП вП контуреП горячегоП водоснабженияП неП болееП
6Пкгс/см4П.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1.П НикогдаПнеПиспользуйтеПаппаратПотопительныйПбезПподсоединенияПкПдымоходу.
4.4.П ПередПначаломПработПаппаратаПотопительногоПубедитесьПвПтом,ПчтоПдымоходПнеПза-

блокирован.
4.3.П НеобходимоПобеспечитьПдостаточнуюПтягуПвПдымоходе.
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ТаблицаП1.

Наименование параметров Premier-6 Premier-8 Premier-11,6 Premier-15

АвтоматикаПбезопасности 840ПNOVA 840ПNOVA 840ПNOVA 840ПNOVA

НоминальнаяПтепловаяПмощность,ППкВт 6 8 11,6 15

КПД,П% 90* 90* 90* 90*

ОриентировочнаяПплощадьПотапливаемогоПпомещения,ППм4 50** 70** 100** 145**

ОбъемПтеплоносителяПвПтеплообменнике,ППл 16,5 16,5 16,5 44,5

РасходПприродногоПгаза,Пм3/час
-Пмаксимальный
-Псредний

0,6
0,3***

0,8
0,4***

1,16
0,6***

1,5
0,75***

РабочееПдавлениеПтеплоносителя,ПМПа 0,1 0,1 0,1 0,3

НоминальноеПдавлениеПприродногоПгаза,ППа 1300

ДиапазонПразряжения,ПприПкоторомПобеспечиваетсяПустойчиваяПрабо-
таПаппарата,ППа

3-49 3-49 3-49 3-49

ТемператураПпродуктовПсгорания,П˚С,ППнеПменее 110 110 110 110

МаксимальнаяПтемператураПтеплоносителяПнаПвыходеПизПаппарата,П˚С 90 90 90 90

ДиаметрПдымохода,ПммП 140 140 140 130

ПрисоединительныеП размерыП патрубкаП кП системеП газоснабжения,П
дюйм

½" ½" ½" ¾"

ПрисоединительныеПразмерыПпатрубковПкПсистемеПотопления,Пдюйм 1 ½" 1 ½" 1 ½" 4"

ГабаритныеПразмеры,Пмм
-Пвысота
-Пширина
-Пглубина

835
344
570

835
344
570

835
344
570

865
414
615

Масса,Пкг,ПнеПболее
-Пнетто
-Пбрутто

44
44

44
44

44
44

60
64

1ППа=0,104Пмм.в.ст
*П-ПрезультатПполученПвПлабораторныхПусловиях
**П-ПмаксимальнаяПплощадьПотапливаемогоПпомещенияПопределяетсяПвПпроектеПнаПсистемуПотопленияПсПучётомПвсехПтеплопотерьПздания
***П-ПрезультатПполученПрасчётнымПпутём
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Премьер В. 2.04

ПродолжениеПтаблицыП1.

Наименование параметров Premier-17,4 Premier-23,2 Premier-29 Premier-35

АвтоматикаПбезопасности 840ПNOVA 840ПNOVA 840ПNOVA 840ПNOVA

НоминальнаяПтепловаяПмощность,ППкВт 17,4 43,4 49 35

КПД,П% 90* 90* 90* 90*

ОриентировочнаяПплощадьПотапливаемогоПпомещения,ППм4 160** 400** 450** 300**

ОбъемПтеплоносителяПвПтеплообменнике,ППл 44,5 43 41 41

РасходПприродногоПгаза,Пм3/час
-Пмаксимальный
-Псредний

1,74
0,9***

4,34
1,4***

4,9
1,5***

3,5
1,75***

РабочееПдавлениеПтеплоносителя,ПМПа 0,3 0,3 0,3 0,3

НоминальноеПдавлениеПприродногоПгаза,ППа 1300

ДиапазонПразряжения,ПприПкоторомПобеспечиваетсяПустойчиваяПрабо-
таПаппарата,ППа

3-49 3-49 3-49 3-49

ТемператураПпродуктовПсгорания,П˚С,ППнеПменее 110 110 110 110

МаксимальнаяПтемператураПтеплоносителяПнаПвыходеПизПаппарата,П˚С 90 90 90 90

ДиаметрПдымохода,ПммП 130 140 140 140

ПрисоединительныеП размерыП патрубкаП кП системеП газоснабжения,П
дюйм

¾" ¾" ¾" ¾"

ПрисоединительныеПразмерыПпатрубковПкПсистемеПотопления,Пдюйм 4" 4" 4" 4"

ГабаритныеПразмеры,Пмм
-Пвысота
-Пширина
-Пглубина

865
414
615

1065
465
690

1065
465
690

1065
465
690

Масса,Пкг,ПнеПболее
-Пнетто
-Пбрутто

60
64

76
86

79
89

79
89

1ППа=0,104Пмм.в.ст
*П-ПрезультатПполученПвПлабораторныхПусловиях
**П-ПмаксимальнаяПплощадьПотапливаемогоПпомещенияПопределяетсяПвПпроектеПнаПсистемуПотопленияПсПучётомПвсехПтеплопотерьПздания
***П-ПрезультатПполученПрасчётнымПпутём
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нет тяги
(НеПиспользуйтеПаппаратП

отопительный!)

слабая тяга
(НеПиспользуйтеПаппаратП

отопительный!)

недостаточная тяга
(НеПиспользуйтеПаппаратП

отопительный!)

хорошая тяга
(АппаратПотопительныйП
можноПиспользовать!)

4.4.П ТехническоеП обслуживаниеП аппаратаП отопительногоП должноП производитьсяП толькоП

специальноПобученным,ПквалифицированнымПперсоналомПсервисныхПцентровПилиПсо-

трудникамиПместногоПуправленияПгазовогоПхозяйства.

П КатегорическиП запрещаетсяП самовольноП устанавливатьП аппаратП отопительныйП иП

запускатьПегоПвПработу,П включатьПаппаратПотопительныйПприПотсутствииПтягиПвПды-

моходе,ПпользоватьсяПаппаратомПотопительнымПлицам,ПнеПпрошедшимПинструктажПвП

местнойПслужбеПгазовогоПхозяйства.

4.5.П НеПустанавливайтеПаппаратПотопительныйПвПпомещенияхПсПагрессивнымиПпарамиПилиП

пылью!

4.6.П Запрещается:

–ПразжигатьП аппаратП отопительный,П неП подключенныйП кП заполненнойП водойП отопи-

тельнойПсистеме;

–ПэксплуатироватьПаппаратПотопительныйПсПнеисправнойПгазовойПавтоматикой;

–ПпользоватьсяПгорячейПводойПизПотопительнойПсистемы,ПвПт.Пч.ПдляПбытовыхПнужд;

–ПприменятьПогоньПдляПобнаруженияПутечекПгаза;

–ПзажигатьПгазовуюПгорелкуПприПотсутствииПразреженияПвПтопке;

–ПизменятьПконструкциюПаппаратаПотопительногоПилиПегоПчастей;

–ПпроизводитьПсамостоятельныеПманипуляцииПсПдатчикомПтяги;

–ПподключатьПдополнительныеПустройстваПилиПоборудование,ПнеП указанныеПвПруко-

водствеПпоПэксплуатацииПбезПписьменногоПсогласованияПcПзаводом-изготовителем.

4.7.П ПриПпоявленииПзапахаПгазаПнеобходимоПзакрытьПкранПнаПгазопроводе,ПпроветритьПпо-

мещение,ПвызватьПспециалистаПизПместнойПслужбыПгазовогоПхозяйстваПпоПтелефонуП

04,П004ПилиП040ПилиПспециализированногоПсервисногоПцентра.ПДоПприездаПаварийнойП

службыПнеПвключайтеПэлектроосвещение,ПнеПпользуйтесьПгазовымиПиПэлектрическимиП

приборами,ПнеПзажигайтеПогонь.ПВПслучаеПвозникновенияПпожараПнемедленноПзакрой-

теП газовыеПкраны,ПсообщитеПвПпожарнуюПчастьПпоПтел.П01ПиПприступитеПкП тушениюП

имеющимисяПсредствами.

4.8. ВНИМАНИЕ!

 В первоначальный период розжига аппарата отопительного на холодных стен-

ках теплообменника и дымовой трубы образуется конденсат. При прогреве ап-

парата отопительного, теплоносителя и дымовой трубы образование конден-

сата прекращается.

4.9.П НеПдопускаетсяПповышениеПтемпературыПтеплоносителяПвышеП95П°С.

4.10.П ПриПпользованииПнеисправнымПаппаратомПотопительнымПилиПприПненадлежащемПис-

пользованииПаппаратаПотопительного,ПможетПпроизойтиПутечкаПокисиПуглеродаП(угар-

ныйПгаз),ПкотораяПможетПпривестиПкПотравлению,ПпризнакамиПкоторогоПявляются:Пголо-

вокружение,ПобщаяПслабость,Птошнота,Првота,ПнарушениеПдвигательныхПфункций.ППриП

возникновенииПвышеуказанныхПсимптомовПнеобходимоПвызватьПскоруюПмедицинскуюП

помощь.

˚
˚
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5. УСТРОЙСТВО АППАРАТА ОТОПИТЕЛЬНОГО
5.1.П АппаратПотопительныйПпредставляетПсобойПсварнуюПконструкцию,ПобразующуюПпоП

всемуПпериметруПводянуюПрубашку,ПвПкоторуюПпомещенПконтурПгорячегоПводоснаб-
жения,ПизготовленныйПизПмеднойПтрубкиП(дляПаппаратовПотопительных,ПоснащённыхП
контуромПГВС).ПВПнижнейПчастиПаппаратаПотопительного,ПвПпроемеПтопочнойПкамеры,П
установленоПгазогорелочноеПустройствоПсПорганамиПуправления.

П ВПверхнейПчастиПаппаратаПотопительногоПнаходитсяПгазоотводящийПпатрубокПдляПуда-
ленияПпродуктовПсгоранияПизПтопки.

П НаП заднейПповерхностиПаппаратаПотопительногоПрасположеныПрезьбовыеПпатрубки,П
предназначенныеПдляПподключенияПкПсистемеПотопленияПиПгорячегоПводоснабжения.П
РегулированиеПиПподдерживаниеПзаданнойПтемпературыПобеспечиваетсяПтерморегу-
лятором,ПмодулирующимПпламяПосновнойПгорелки,ПснабженнымПручкойПсПделениями,П
котораяПустановленаПнаПпереднейПпанелиПаппаратаПотопительногоП(см.Прис.П1).

1.П ГазогорелочноеПустройство.
4.П РучкаПуправления.
3.П ПьезовоспламенительП(П П).
4.П РегуляторПтемпературы.
5.П СмотровоеПокно.
6.П ШтуцерПдляПподключенияПгаза.
7.П ВходПотопительнойПводы.

8.П ВыходПотопительнойПводы.
9.П УказательПтемпературы.
10.П ВыходПводыПгорячегоПводоснабжения.
11.П ВходПводыПгорячегоПводоснабжения.
14.П СъемнаяПверхняяПкрышка.
13.П ГибкаяПподводкаПдляПгазаПизПнержа-

веющейПстали.

Рис. 1.
АппаратПотопительныйПгазовыйПбытовойП«Premier»П

сПавтоматикойП840ПNova
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6. МОНТАЖ, ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
6.1.П ОбъемПпомещения,ПвПкоторомПустанавливаетсяПаппаратПотопительный,ПдолженПбытьП

неП менееП 8П м3.П РасстояниеП междуП облицовкойП аппаратаП отопительногоП иП стенамиП
должноПбытьПнеПменее:
–П150ПммПсзади;
–П100ПммПсправаПиПслева;
–П1000ПммПспереди.

6.4.П ВПпомещении,ПвПкоторомПустанавливаетсяПаппаратПотопительный,ПнеобходимоПпреду-
смотретьПестественнуюПвентиляцию.

6.3.П ПриПмонтажеПаппаратаПотопительногоПкПотопительнойПсетиПнеобходимоПнаПполПуложитьП
листПнегорючегоПтеплоизолирующегоПматериала,ПсверхуП–ПлистПжелеза,ПнаПнегоПустано-
витьПаппаратПотопительный.ППодключениеПаппаратаПотопительногоПкПгазопроводуПдолжноП
производитьсяПчерезПдиэлектрическуюПизоляцию.

6.4.П СоединенияПаппаратаПотопительногоПсПсистемойПотопленияПиПгазовойПмагистральюП
должныПбытьПрезьбовыми,ПпозволяющимиПвПслучаеПнеобходимостиПотсоединятьПап-
паратП отопительный.П ЕслиП аппаратП отопительныйП устанавливаетсяП взаменП старогоП
аппаратаПотопительного,ПнеобходимоПобязательноПпромытьПтрубопроводыПиПрадиато-
рыПсистемыПотопленияПотПотложенийПржавчины,ПнакипиПиПосадка.ППриПневыполненииП
данныхПтребованийПпродуктыПотложенийП (ржавчина,Посадок)ПпереносятсяПвПаппаратП
отопительный,ПчтоПзначительноПусложняетПциркуляциюПтеплоносителяПиПснижаетПте-
плоотдачуПаппаратаПотопительного.ПВПданномПслучаеПпретензииПотносительноПтемпе-
ратурныхПпоказателейПтеплоносителяПприПработеПаппаратаПотопительногоПзаводом-
изготовителемПнеПпринимаются.

П ПриПповышенныхПтеплозатратахПпомещенияП(толщинаПвнешнихПстенПдома,ПцельностьП
оконПиПдверей,ПразводкаПтрубПсистемыПотопленияПвПмансардах,Пчердаках,ПкоторыеПнеП
утеплены,П превышениеП егоП площадиП илиП значительномП превышенииП емкостиП тепло-
носителяП-ПколичествоПрадиаторов,Птруб)ПотПустановленныхПстандартами,ПтемператураП
теплоносителяПможетПнеПдостигатьП80П°С,ПчтоПнеПозначаетПбракПаппаратаПотопительного.

6.5.П ДляПправильногоПнаполненияПиПподпиткиПсистемыПаПтакжеПдляПзакрытойПотопительнойП
системыПобязательноПустановитеПсброснойПпредохранительныйПклапанПнаПдавление,П
неПпревышающееПрабочееПдавлениеПводыП(см.ПтаблицуП1),ПнаПрасстоянииПнеПболееП150П
ммПотПместаПприсоединенияПвентиляПдляПзаполненияПсистемыПотопления.

6.6.П РасширительныйПбачокПустанавливаетсяПвПверхнейПточкеПглавногоПстояка,ПжелательноП
вПотапливаемомПпомещении.ПЗапрещаетсяПустанавливатьПвентильПнаПсигнальнойПтру-
беП(см.Прис.П4,П3).

6.7.П ГоризонтальныеПучасткиПтрубопроводовПсистемыПотопленияПнеобходимоПвыполнятьПсП
уклономПнеПменееП10ПммПнаП1ПмПвПсторонуПотопительныхПрадиаторовПиПотПнихПкПкотлу.П
ЭтоПделаетсяПсПцельюПобеспеченияПсвободногоПвыходаПвоздухаПприПзаполненииПси-
стемыПводойПиПисключаетПвозникновениеПвоздушныхПпробок.

6.8.П Трубопроводы,ПотопительныеПрадиаторыПиПместаПихПсоединенийПдолжныПбытьПгерме-
тичными,ПподтекиПводыПнеПдопускаются.

6.9.П УстройствоПдымохода,ПкПкоторомуПподключаетсяПаппаратПотопительный,ПдолжноПсо-
ответствоватьПСП44-101-4003П«ОбщиеПположенияПпоПпроектированиюПиПстроительствуП
газораспределительныхПсистем»П(см.Прис.П4).

6.10.П ПослеПподключенияПаппаратаПотопительногоПкПсистемеПгазоснабженияПиПзаполненияП
теплоносителемПотопительнойПсистемы,ПработникиПспециализированногоПсервисногоП
центраПилиПместногоПуправленияПгазовогоПхозяйстваПдолжныПотрегулироватьПиПпро-
веритьПнаПсрабатываниеПавтоматикуПбезопасностиПиПрегулировкуПтемпературныхПре-
жимов,ПаПтакжеПпроверитьПгерметичностьПвсехПрезьбовыхПсоединенийПнаПгазопроводеП
аппаратаПотопительногоПиПдоПнего.

6.14.П ПередПрозжигомПгазовойПгорелкиПпроверитьПналичиеПтягиПпоПп.П4.3.ППриПотсутствииП
тягиПзажигатьПгазогорелочноеПустройствоПзапрещается.
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ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ *

*П ДаннаяПсхемаПявляетсяПпримерной.ППроектПсистемыПотопленияПдолженПразрабатыватьсяПспециализиро-
ваннойПорганизацией.

Рис. 2.

1.П АппаратПотопительный.

4.П РасширительныйПбачок.

3.П РадиаторП
отопления.

4.П КранПдляПсливаП
иПзаполненияП
отопительнойП
системы.

5.П СигнальнаяПтруба.

6.П СброснойП
предохранительныйПклапан.
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ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 
С ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ НАСОСОМ * 

*П ДаннаяПсхемаПявляетсяПпримерной.ППроектПсистемыПотопленияПдолженПразрабатыватьсяПспециализиро-
ваннойПорганизацией.

Рис. 3.

1.П АппаратПотопительный.

4.П ЦиркуляционныйПнасос.

3.П РасширительныйПбак.

4.П РадиаторыПотопления.

5.П АвтоматическийПклапанПсбросаПвоздуха.

6.П СброснойПпредохранительныйПклапанПнаП1,5Патм.

7.П Шлакоотделитель.

8.П КранПдляПзаполненияПиПсливаПсистемыПотопления.
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Рис. 4. Рис. 5.

Рис. 5.1.

СХЕМА МОНТАЖА ДЫМОХОДА АППАРАТА ОТОПИТЕЛЬНОГО
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7. ПОРЯДОК РАБОТЫ
П ДляПвключенияПаппаратаПотопительногоПнеобходимоПпроверитьПзаполнениеПегоПиПси-

стемыПотопленияПводой,ПпроверитьПналичиеПтяги,ПпроконтролироватьПдавлениеПгазаПвП
газопроводеП–ПоноПдолжноПбытьПнеПболееП5000ППа.ПЗатемПвыполнитьПрозжигПвПследу-
ющемПпорядке:

ВНИМАНИЕ!
Убедитесь что ручка управления находится в позиции «выключено»
Порядок розжига ГГУ оснащенного автоматикой SIT 820 NOVA.
7.1.П УстановкаПручкиПуправленияПвПтребуемоеПположениеПпроизводитсяПпутемПлегкогоПнажатияП

иПповоротаПвПнужноеПположениеП(рис.П7).
7.4.П ВПисходномП(выключенном)ПположенииПручкаПуправленияПнаходитсяПвПположенииП«точка»П

(рис.П8).ППилотнаяПиПосновныеПгорелкиПпогашеныП(подачаПгазаПкПнимПзаблокирована).
7.3.П ДляПрозжигаПпилотнойПгорелкиПручкаПуправленияПпереводитсяПвПположениеП«искра»П(рис.П9).
7.4.П ВП этомПположенииПручкаП управленияП удерживаетсяПнажатая до упора,П одновременноП

нажимаетсяП (приПнеобходимостиПнесколькоПраз)П кнопкаПпьезовоспламенителя,П покаП неП
загоритсяПпилотнаяПгорелкаП(см.ПвПсмотровоеПокно).ППослеПтогоПкакПзагоритсяПпилотнаяП
горелка,ПручкаПудерживается в нажатом состоянии не менее 30 секунд,ПпослеПчегоП
ручкаПотпускаетсяПиПпереводитсяПвПположениеП«факел» (рис.П10).ППриПпервомПпускеПаппа-
ратаПотопительногоПнеобходимоПдержатьПаппаратПотопительныйПнаПпилотнойПгорелкеПнеП
менееП3Пминут,ПпослеПчегоПпереводитьПвПположениеП«факел».ППриПпереводеПручкиПуправ-
ленияПвПположениеП«факел»,ПподачаПгазаПкПглавнойПгорелкеПразблокируется.

7.5.П Выключение аппаратаПпроизводитсяПпутемПповоротаПручкиПвПположениеП«точка» (рис.П
9).ППриПэтомПпилотнаяПиПосновныеПгорелкиП(еслиПгорят)Ппогаснут.

7.6.П ЕслиПручкаПуправленияПпослеПпереводаПвПположениеП«точка»ПсразуПжеПустанавливаетсяП
вПположениеП«искра»,ПтоПгорелкаПне зажжется,ПпокаПнеПразблокируетсяПтакПназываемыйП
внутреннийПзамокПавтоматики.ПБлокировка снимаетсяПавтоматическиПпослеПостыванияП
термопарыП(прмерно через 60 сек)ПпослеПпереводаПручкиПвПположениеП«точка».

7.7.П РегулировкаПтемпературыПтеплоносителяПосуществляетсяПручкойПрегулятораПтемпе-
ратурыПнаПпереднейПпанелиПаппаратаПотопительного.

Рис. 6.
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8. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
8.1.П НеПсливайтеПводуПизПаппаратаПотопительногоПиПсистемыПотопленияПвПнеотопительныйП

период,Пт.Пк.ПэтоПприводитПкПускоренномуПкорродированиюПиПпреждевременномуПвы-
ходуПаппаратаПотопительногоПизПстроя.ПДобавляйтеПводуПвПрасширительныйПбачокПпоП
мереПеёПиспарения.

8.4.П ДляП исключенияП засоренияП (загрязнения)П аппаратаП отопительногоП иП отопительнойП
системыПнаПобратномПтрубопроводеПпередПаппаратомПотопительнымПрекомендуетсяП
установитьПшлакоотделительП(шлакосборник,Пгрязесборник)ПиПпроизводитьПегоПперио-
дическуюПчистку.

8.3.П НаблюдениеПзаПработойПаппаратаПотопительногоПвозлагаетсяПнаПвладельца,ПкоторыйП
обязанПсодержатьПегоПвПчистотеПиПисправномПсостоянии,ПсвоевременноПпроизводитьП
проверкуПиПчисткуПдымохода.

8.4.П ЕжегодныйПпрофилактическийПосмотр,ПобслуживаниеПиПремонтПаппаратаПотопитель-
ногоПдолжныПпроизводитьПтолькоПквалифицированныеПработникиПместногоПуправле-
нияПгазовогоПхозяйстваПилиПорганизация,ПобслуживающаяПбытовыеПгазовыеПприборы.

8.5.П ЗапрещаетсяП эксплуатацияП аппаратаП отопительногоП приП заполненииП отопительнойП
системыПэтиленсодержащейПжидкостью.ПДляПзаполненияПсистемыПотопленияПиПгоря-
чегоПводоснабженияПнеПдопускаетсяПиспользоватьПтеплоносительПжёсткостьюПвышеП5П
ммольэкв/лП*ПиПфизическимиПсвойствамиПотличнымиПотПнейтральныхПсвойствПводыП(вП
томПчислеПтекучести,ПплотностиПиПтемпературыПкипения).ПНесоблюдениеПданныхПтре-
бованийПвлечётПзаПсобойПпрекращениеПгарантийныхПобязательств.

8.6П ДляПаппаратовПотопительныхПсПфункциейПгорячегоПводоснабженияПдляПэффективногоП
подогреваПводыПнеобходимоПвывестиПручкуПтерморегулятораПнаПмаксимумПиПостано-
витьПработуПциркуляционногоПнасоса,ПеслиПтаковойПимеется.

ВНИМАНИЕ!
Для исключения термического ожога горячей водой установите «Термостатический 
автоматический смеситель с терморегулировкой для подготовки теплой воды» или 
во время пользования горячей водой, сначала откройте холодную воду, а затем до-
бавляйте горячую для создания комфортной температуры.

*П ЖесткостьПводыПвыражаютПвПммольПэкв/лП(1ПммольПэкв/лПсоответствуетП40,04Пмг/лПкатионовПСа4+ПилиП
14,16Пмг/лПкатионовПМg4+).ПРазличаютПводуПмягкуюП(общаяПжесткостьПдоП4ПммольПэкв/л),ПсреднейПжест-
костиП(4-10ПммольПэкв/л)ПиПжесткуюП{болееП10ПммольПэкв/л).

     Рис. 7. Рис. 8. Рис. 9. Рис. 10.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОМНАТНОГО РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ (ДЛЯ АППАРАТОВ 
ОТОПИТЕЛЬНЫХ, ОСНАЩЁННЫХ АВТОМАТИКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 820NOVA)
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8.7П ДляПконтроляПсостоянияПдымоудаляющихПканалов,ПвПаппаратеПотопительномПпреду-
смотренаПлегкосъемнаяПверхняяПкрышкаПоблицовки.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
9.1. Гарантийный срок эксплуатации аппарата отопительного при выполнении обяза-

тельного ежегодного профилактического обслуживания и соблюдении потребите-
лем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации - 36 месяцев со 
дня продажи.*

9.4.П ВПслучаеПотказаПвПработеПаппаратаПотопительногоПвПтечениеПгарантийногоПсрокаПэкс-
плуатацииПприПсоблюденииПтребованийПп.П9.1.ПпотребительПимеетПправоПнаПбесплатныйП
ремонт,ПаПвПслучаеПзаводскогоПбракаПтеплообменникаП-ПзаменуПаппаратаПотопительно-
го.ПГарантийныйПремонтПаппаратаПотопительногоПпроизводитсяПспециализированнымиП
сервиснымиП центрамиП илиП службамиП газовогоП хозяйства.П ПоП результатамП ремонтаП
оформляетсяПталонПнаПгарантийныйПремонт.

9.3.П Предприятие-изготовительПнеПнесетПответственностиПиПнеПгарантируетПработуПаппа-
ратаПотопительногоПвПслучаях:
–ПнесоблюденияПправилПустановкиПиПэксплуатации;
–ПеслиПмонтажПиПремонтПаппаратаПотопительногоПпроводилисьПлицамиПилиПорганиза-

циямиПнаПэтоПнеПуполномоченнымиП**;
–ПеслиПнеПзаполненПконтрольныйПталонПнаПустановкуПаппаратаПотопительногоП(нетПпе-

чатиПорганизации);
–ПеслиПвПгарантийномПталонеПотсутствуетПштампПторгующейПорганизацииПиПдатаПпродажи;
–ПеслиПнеПпроводилосьПобязательноеПежегодноеПобслуживаниеПаппаратаПотопительного;
–ПприПмеханическихПповрежденияхПиПнарушенияхПпломб;
–ПприПобразованииПнакипиПиПпрогараПнаПстенахПтеплообменника.

9.4.П СрокПслужбыПаппаратаПотопительногоП14Плет.
9.5.П ПредприятиеПоставляетПзаПсобойПправоПвноситьПизменения,ПнеПухудшающиеПэксплуа-

тационныхПхарактеристик.
9.6.П Работы,ПсвязанныеПсПтехническимПиПпрофилактическимПобслуживанием,ПнеПявляютсяП

гарантийными.

10. ПРАВИЛА УПАКОВКИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ
10.1.П АппаратыПотопительныеПпоставляютсяПвПупаковкеПпредприятия-изготовителя.
10.4.П АппаратыПотопительныеПтранспортируютсяПавтомобильным,ПводнымПиПжелезнодорожнымП

транспортомПвПсоответствииПсПправиламиПперевозкиПгрузов,ПдействующимиПнаПконкретномП
видеПтранспорта.

10.3.П АппаратыПотопительныеПтранспортируютсяПтолькоПвПвертикальномПположении,ПрезкиеП
встряхиванияПиПкантовкаПнеПдопускаются.ППриПтранспортировкеПнеобходимоПпредусмо-
третьПнадежноеПзакреплениеПкотловПотПгоризонтальныхПиПвертикальныхПперемещений.

10.4.П УпакованныеП аппаратыП отопительныеП должныП складироватьсяП вертикально:ПмоделиП
PremierП6-17,4П–ПнеПболееП4Прядов,ПостальныеПмоделиП–ПнеПболееП1Пряда.

10.5.П НеустановленныеПаппаратыПотопительныеПхранятсяПвПупаковкеПпредприятия-изПгоПтоПвиПтеля.П
УсловияПхраненияПкотловПвПчастиПвоздействияПклиматическихПфакторовП–П4ПГОСТП15150-86.

10.6.П МонтажПиПдемонтажПгазопроводов,ПустановкаПгазовыхПприборов,ПаппаратовПиПдругогоП
газоПиспользующегоПоборудования,ПприсоединениеПихПкПгазопроводам,ПсистемамПпо-
квартирногоПводоснабженияПиПтеплоснабженияПпроизводитсяПспециализированнымиП
организациями.

*П СогласноПп.4Пст.19ПЗаконаПРФП«ОПзащитеПправПпотребителей»:П«ГарантийныйПсрокПтовара,ПаПтакжеПсрокП
егоПслужбыПисчисляетсяПсоПдняПпередачиПтовараПпотребителю,ПеслиПиноеПнеПпредусмотреноПдоговором.П
ЕслиПденьПпередачиПустановитьПневозможно,ПэтиПсрокиПисчисляютсяПсоПдняПизготовленияПтовара.»

**П ПОСТАНОВЛЕНИЕПотП49ПсентябряП4003Пг.П№170ПобПутвержденииПправилПиПнормПтехническойПэксплуа-
тацииПжилищногоПфонда.
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12. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Наименование  
неисправностей

Вероятная причина Метод устранения

1.ПОтключаетсяПосновнаяП
горелка

А.ПНедостаточноеПразрежениеПвП
дымоходе,ПзабитПдымоход
Б.ПНарушенаПнастройкаПтермо-
регулятора

А.ПОчиститьПдымоходП
Б.ППроизвестиПнастройкуПтермо-
регулятора

4.ПУтечкаПгазаПвПместахП
соединения

ИзносилисьПпрокладки,ПослаблиП
резьбовыеПсоединения

ЗакрытьПгазовыйПкранПнаПгазо-
проводе.ПВызватьПработниковП
газовойПслужбы

3.ППламяПгорелкиПудлиненное,П
красно-оранжевогоПцвета

А.ПНедостаточнаяПтягаПвПдымоходе
Б.ПЗабилисьПгорелки

А.ППрочиститьПдымоход
Б.ППрочиститьПгорелки

4.ПОтсутствуетПциркуляцияП
водыПвПсистемеП(водаПвП
котлеПгорячая,ПаПвПрадиаторахП
холодная)

А.ПНедостаточноеПколичествоП
водыПвПсистемеП
Б.ПНетПуклоновПтрубПсистемы
В.ПВоздухПвПсистемеПотопления

А.ПЗаполнитьПсистему
Б.ПВыполнитьПмонтажПтрубопро-
водовПсистемыПсогласноПп.П6.7П
настоящегоПруководства

5.ПОтключилсяПаппаратПото-
пительный

ВременноПпрекращенаПподачаП
газа

ЗакрытьПгазовыйПкранПнаПгазо-
проводе

6.ПАппаратПотопительныйПнеП
включается

А.ППроизошлоПокислениеПконтак-
товПтермопары
Б.ПТермопараПпрогорела
В.ПВышлаПизПстрояПтермопара

А.ПЗачиститьПконтакты
Б.ПЗаменитьПтермопару

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
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13. ОТМЕТКИ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
 И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата НаименованиеПорганизации Подпись,Пштамп

При ежегодном техническом обслуживании аппарата отопительного необходимо:
1.П ПроверитьПсостояниеПдымоходаПиПсилуПтягиПвПнем;
4.П ПроверитьПиПприПнеобходимостиПочиститьПотПсажиПтурбулизаторыПиПтеплообменник;
3.П РазобратьПиПпрочиститьПтрубкуПподводаПгазаПкПзапальнойПгорелкеП(трубкуПзапальника),П

жиклерПзапальнойПгорелки,ПочиститьПотверстияПзапальнойПиПосновнойПгорелок;
4.П ПроверитьПсрабатываниеПтермопарыПиПдатчикаПтяги;
5.П ПроверитьПиПприПнеобходимостиПотрегулироватьПвходноеПиПвыходноеПдавлениеПгазаП

наПгазовомПклапане;
6.П ПроверитьПработуПгазовогоПклапана.
7.П ПроверитьПработоспособностьПэлементаПпитанияПцифровогоПтермометраПиПзаменитьП

егоПприПнеобходимости.
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14. КОНТРОЛЬНЫЕ ТАЛОНЫ

КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН НА МОНТАЖ

1.ПДатаПмонтажаПП__________________________________________________________________________

4.ПКемПпроизведенПмонтажП________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

3.ПШтампПмонтажнойПорганизацииП___________________________ П«____»П_____________40____Пгод

КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

1.ПДатаПП____________________________________________________________________________________

4.ПАдресПП__________________________________________________________________________________

3.ПНаименованиеПобслуживающейПорганизацииПП___________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

4.ПКемПпроизведеныП(наПместеПустановки)ПрегулировкаПП

иПналадкаПаппаратаПотопительногоП________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

5.ПДатаПпускаПгазаП_________________________________________________________________________

6.ПКемПпроизведенПпускПгазаПиПинструктаж_________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

7.ППодписьПлица,ПзаполнившегоПталонП_____________________________________________________

8.ППодписьПабонентаП___________________________________________________ П«____»П_____________40____Пгод

9.ПШтампПорганизацииП_______________________________________ П«____»П_____________40____Пгод

15. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
П ПослеПзавершенияПэксплуатацииПаппаратПотопительныйПнеобходимоПдемонтировать,П

выполнивПследующиеПоперации:
–ПперекрытьПзапорныеПкраныПнаПтрубопроводахПсистемыПотопления,ПслитьПводуПизПап-

паратаПотопительногоП(приПотсутствииПзапорныхПкрановПслитьПводуПизПвсейПсистемыП
отопления);

–ПперекрытьПзапорныйПгазовыйПкран;
–ПотсоединитьПтрубопроводыПсистемыПотопления,ПГВСПиПгаза.

П НеобходимоПпомнить,ПчтоПаппаратПотопительныйПявляетсяПпотенциальноПтравмоопас-
нымПобъектом!ППоэтомуПприПутилизацииПнеобходимоПмаксимальноПобеспечитьПбезо-
пасностьПдляПокружающих.

П ДемонтированныйПаппаратП отопительныйПрекомендуетсяП сдатьП вП специализирован-
нуюПорганизацию.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №1
ООО «ЛЕМАКС»

г. Таганрог, Ростовская область,
Николаевское шоссе, 10 «в», тел./факс.: (8634) 31-23-45

ТАЛОН № __________
ЗаводскойПномерПП___________________________________________________
МодельПаппаратаПотопительногоПП____________________________________
Фирма-продавецПП___________________________________________________
«___»__________40___Пг.

ШтампПмагазина

ВладелецПиПегоПадресПП_______________________________________ П
______________________________________________________________

ВыполненыПработыПпоПустранениюПнеисправностей:П
_____________________________________________________________________П
_____________________________________________________________________П
_____________________________________________________________________П
_____________________________________________________________________

ПредставительПорганизацииП
_____________________________________________________________________

(ФИО,Пдата)

ВладелецП(подпись)ПП________________________________________________

ШтампПорганизацииПППППППППППППППППППППППППППППППП_____________________________________ П
(подпись)

«___»__________40___Пг.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №2
ООО «ЛЕМАКС»

г. Таганрог, Ростовская область,
Николаевское шоссе, 10 «в», тел./факс.: (8634) 31-23-45

ТАЛОН № __________
ЗаводскойПномерПП___________________________________________________
МодельПаппаратаПотопительногоПП____________________________________
Фирма-продавецПП___________________________________________________
«___»__________40___Пг.

ШтампПмагазина

ВладелецПиПегоПадресПП_______________________________________ П
______________________________________________________________

ВыполненыПработыПпоПустранениюПнеисправностей:П
_____________________________________________________________________П
_____________________________________________________________________П
_____________________________________________________________________П
_____________________________________________________________________

ПредставительПорганизацииП
_____________________________________________________________________

(ФИО,Пдата)

ВладелецП(подпись)ПП________________________________________________

ШтампПорганизацииПППППППППППППППППППППППППППППППП_____________________________________ П
(подпись)

«___»__________40___Пг.
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16. СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ
Регион Населённый пункт Сервисный центр  Телефонный номер

Алтайский край 

Барнаул Баранаулгоргаз (3854) 30-44-04
Барнаул Газпром газораспр. Барнаул (3852) 28-20-00
Барнаул Единая Служба Газа 8-800-700-18-32, 8-800-250-18-32
Бийск Баранаулгоргаз (3852) 28-40-00
Новоалтайск Новоалтайскгоргаз (38532) 5-63-93, 600-420

Астраханская область Астрахань Астраханьоблгаз (8512) 39-23-25, 39-00-56
Астрахань КВ - Сервис (8512) 29-62-40

Белгородская область

Белгород ИП Валиуллин Радик Равильевич 8-906-608-02-04, 8-904-086-22-05
Белгород ИП Щербаков Е.Д. 8-903-642-00-03
Белгород ИП Уколов В.В. (4722) 20-14-35, 8-919-286-75-05
Белгород ИП Гринёв Ю.И. (4722) 500-558, 8-903-642-05-58
Белгород СЦ Инвест (4722) 23-19-19, 8-910-737-22-10
Валуйки Аква Терм (47236) 3-77-18
Губкин ГазОскол 8-980-385-69-00
Губкин ГазСтройГарант (47241) 5-50-24
Дубовое ВИД 8-910-320-43-15
Октябрьский ИП Свистунов М. В. 8-920-570-73-67
Старый Оскол ГазСтройГарант 8-910-327-65-88
Старый Оскол ИП Колесник М.В. (4725) 32-56-54, 8-960-620-93-69
Старый Оскол ИП Трубченинов И.П. (4725) 430-027, 8-905-678-80-82, 8-903-642-30-71
Старый Оскол Термо Люкс (ИП Пушкарь А.В.) (4722) 500-558, 8--920-567-57-47
Старый Оскол ТОРГАЛЬЯНС 8-920-585-52-64
Строитель, Белгород ИП Анацкая А.Ю. (4722) 207-242, 8-910-36-36-36-9

Брянская область Брянск Газсервис (4832) 51-44-74

Владимирская область

Гусь-Хрустальный ИП Зайчикова Н.А. (49241) 2-62-53, (49241) 2-62-53,  8-900-475-57-23
Владимир Аванпост (4922) 32-22-10
Карабаново Тепло Дар 8-919-001-22-33, (49244) 5-10-09
Муром САНТ (49234) 3-60-83
г. Кольчугино ИП Калабзин Сергей Анатольевич 8-920-912-11-55, 8-920-912-11-66, 8-920-912-11-77,8-920-912-11-88,8-920-912-11-99
Петушки ТРИГЛАВ 8-905-145-91-91, 8-905-145-86-67
Юрьев-Польский Теплотехника 8-920-908-88-34, 8-920-911-54-55

Волгоградская область

Волгоград Ремгаз-В 8-905-334-06-05, 8-917-833-11-40
Волгоград Универсалпромсервис (8442) 624-998, 624-934
Волгоград ВолгоградГазСервис (8442) 56-42-40, 8-903-370-21-16
Жирновск ИП Кадыров Вячеслав Тагирович +7(909)380-09-43 , 8(84454) 5-56-07
Губкин ИП Шилов А.В. 8-910-366-00-88, (47241) 7-00-88
Камышин Газ-Сервис (84457) 5-04-38, 8-927-25-81-778
Камышин ИП Пономарёв А.А. (84463) 2-65-45, 8-929-783-30-03
Камышин ИП Трегубова Е.В. 8-927-518-26-84, (84457) 5-05-60
Котово КотовоГазСтройСервис (84455) 4-49-79, 2-11-21, 8-937-73-28-427
Котово Гермес Сервис 8-937-548-17-16
Михайловка ИП Колотов С.А. 8-902-387-08-02 8-937-537-97-17
Михайловка ИП Мирошниченко Д.С. 8-906-402-14-53
Новоаннинский ИП Черняев Н. Ю. 8-987-643-34-30 8-902-099-38-11
Фролово Велес 8-905-390-45-15, (84465) 4-12-10
х. Петровский ИП Сиянов Андрей Михайлович 8-904-775-87-08, 8-961-681-81-21, 8-904-752-40-81

Вологодская область
Вологда Газпром газораспр. Вологда (8172) 76-89-92, 76-89-99
Великий Устюг Транзит (81738) 26-908
Шексна ИП Хабурина И.В. 8-921-258-48-81, 8-921-838-80-88

Воронежская область

Бутурлиновка ИП Горлов Н.И. (47361) 2-11-51, 8-915-588-43-08
Воронеж Компания АКИ (4732) 774-999
Воронеж ИП Комельский А.В. (4732) 39-83-83, 58-54-20, 8-910-241-32-66
Воронеж Лаборатория света (4732) 54-68-87
Лиски  ИП Соломников В.И. Термосистемы (47391) 4-17-55
Россошь ИП Попов И.В. (47396) 47-478

Ивановская область 
Иваново ИП Турцев А.К. 8-910-680-24-34,  8-961-244-75-33
Кинешма ИП Журавлёв И.Н. 8-910-998-53-87, 8-906-618-06-91
Фурманов ИП Гуняева М.В. 8-920-674-49-07, 8-980-694-62-69
Шуя МИР ТЕПЛА (49351) 3-71-20, 8-920-678-50-25

Калининградская обл. Калининград Новый элемент (4012) 507-997

Калужская область Калуга Газ Сервис (4872) 701-195
Таруса ИП Царенков А.С. 8-903-815-52-36

Кировская область
Киров ПКП ГазТеплоСтрой (8332) 62-92-50, 37-45-67
Киров Технология Тепла (8332)56-30-30, 21-30-31
Киров ГазТеплоСервис (8332) 22-08-58, 22-55-92

Костромская область
Кострома Газтехсервис (4942) 42-31-72
Кострома Мастергаз (4942) 321-041
Кострома ТД Лаборатория Автоматики (4942) 54-29-96, 8-930-320-29-96
Нерехта ТеплоГазСервис 8-910-950-94-62

Краснодарский край

Армавир Профит (86137) 583-90
Армавир ИП Шевцов А. 8-918-483-49-33, 8-953-095-24-62
Белая Глина Белая Глинарайгаз (86154) 7-36-74, 8-928-430-98-58
Белая Глина ИП Дрюмов Владимир Пантелеевич 8-918-63-66-409
Горячий Ключ ИП Кручинин С.В. (86159) 3-58-98, 8-918-242-99-79
Горячий Ключ Горячийключевской горгаз (86159) 4-67-63, 4-61-81
Ейск Ейскгоргаз (86132) 2-14-83, 2-12-56
Каневская Каневскаярайгаз (86164) 4-21-04
Каневская ГАЗТЕПЛОКОМ (86164) 7-98-75, 8-988-40-44-104
Каневская ЭлитСервис 8-918-292-25-79
Кореновск ИП Левинская М.А. (86142) 4-01-75, 8 -989-819-74-80, 8-918-624-03-98
Краснодар Краснодар Газ-Сервис (861) 279-39-68
Краснодар Отопление-Сервис Краснодар 8-938-42-42-443, 8-960-479-62-79
Краснодар Теплотехника (861) 266-02-02, 8-800-100-22-40
Краснодар Сантехгазсервис 8-953-115-08-32, 8-967-671-38-03
Краснодар Аквамастер-Сервис (861) 279-08-09, 8-918-355-71-61
Краснодар Сантехмонтаж Плюс (861) 228-10-69
Крыловская Крыловскаярайгаз (86161) 3-09-81 ,3-09-80, 3-19-98 
Ленинградская ЭлитСервис (86164) 65-495
Лабинск ИП Гордеева Анна Викторовна 8-918-22-44-777
Новороссийск СанТехМонтаж-Б 8-918-350-65-67, (8617) 76-60-59
Новороссийск ИП Малов С.С. 8-988-769-99-58
Новороссийск ИП Калюжный В.Д. (8617) 21-20-38, 8 -988-765-22-60
Сочи КРАФТ 8-928-456-93-59, (8622) 2-959-359
Сочи ИП Аполлонов А.И. (8622) 90-14-14, 8-901-491-60-97, 8-963-160-03-04
Сочи ИП Пилюгина Ю.П. 8-938-444-50-78
Славянск-на-Кубани ИП Лукьяненко Александр Викторович 8-918-33-44-045
Темрюк Темрюкрайгаз (86148) 4-16-34, 8-918-211-77-54
Тихорецк Тихорецкгоргаз (86196) 5-39-65 (103), 5-39-09 (123), 8-918-63-84-794
Тихорецк ИП Ключкин В.В. (86196)7-34-44, 8-918-157-34-44
Яблоновский пгт Аква - Юг 8-918-98-238-98
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Курганская область Курган Высотник и Ко (3522) 558-112, 8-912-835-81-12

Шадринск Газовик (35253) 7-40-56

Курская область

Курск ИП Торянник И.А. (4712) 30 92 09, 8 951 334 01 89, 8 906 692 02 46
Курск ГАЗКОМФОРТСЕРВИС (4712) 309-209, 8-903-870-23-28
Медвенка ИП Малыхин Н.С. 8-910-313-29-46, 8-950-872-97-99
Обоянь ИП Малыхин Н.С. 8-910-313-29-46, 8-950-872-97-99
Обоянь ИП Торянник И.А. 8-951-334-01-89, 8-906-692-02-46
Обоянь ИП Головина Т.Ю. 8-961-191-80-20
Полянское ИП Котельницкий Д. А. (4712) 31-28-70, 8-910-731-28-70

Ленинградская область
Санкт-Петербург Котлы в дом (812) 921-35-52
Санкт-Петербург Инжинерные Решения (812) 642-22-51
Санкт-Петербург БалтГаз-Сервис (812) 380-40-80
Санкт-Петербург ИП Милованов Э.Б. (812) 981-88-47, 8-911-958-76-73

Липецкая область

Данков ИП Баловнев А.А. 8-910-351-19-00
Елец Теплотрейд (47467) 4-31-41, 2-71-70
Липецк ИП Козак В.С. (4742) 555-365, 392-949
Липецк БИСТ - ТЕРМО (4742) 22-44-00, 55-24-40
Усмань Дельтагазтрейдинг (47472) 4-05-20, 2-17-32

Московская область 

Балашиха Проект-Сервис Групп (495) 777-60-10
Воскресенск СВС-Сервис (495) 544 82 03
Ивантеевка Проект-Сервис Групп (495) 777-60-10
Истра Строй Инженер Монтаж 8-966-130-66-09, (49831) 4-12-44
Коломна Теплос (496) 613-69-65, 8-915-213-35-95
Королев Проект-Сервис (495) 777-60-10
Красково ИП Каюмов Б. А. 8-963-616-30-03, 8-926-822-32-00
Кубинки СВС-Сервис (499) 503-11-67
Москва ГОРСЕРВИС (495) 788-77-39
Одинцово МагистральГазСервис (495) 234-78-56, 971-18-50
Реутов Проект-Сервис (495) 777-60-10
Рошаль ИП Рязанова О.В. 8 (926) 738-99-95, 8 (985) 898-03-44

Нижегородская 
область

Арзамас ГарантГазСервис 8(908)239-73-94, 8(950)354-16-39, 8(83147)2-22-06 
Бор Теплосервис 8-950-35-84-411, (83159) 7-40-22
Городец ТеплоГазСнабжение (83161) 9-12-57, 8-902-30-11-747
Дзержинск СЦ Радуга 8 (906) 351-69-00, 8 (8313) 28-06-66, 28-14-20, 8 (930)801-06-06
Заволжье Монтажсервис 8-904-392-55-49, 8-908-72-39-360
Ковернино ТеплоГазСнабжение 8-904-79-76-505
Нижний Новгород ИП Дороднов Игорь Валентинович  +7-906-363-50-00
Нижний Новгород СитиГазСервис (831) 202-90-33, 202-90-44, 202-90-31
Нижний Новгород СЦ Радуга 8 (906) 360-10-46, 8 (831) 293-96-20, 256-68-18, 423-62-69
Семёнов ТеплоГазСнабжение 8-920-111-555-7
Сокольское ТеплоГазСнабжение 8-951-901-77-05, 8-902-78-62-044
Чкаловск ТеплоГазСнабжение (83160) 4-17-48, 8-920-040-03-19

Новгородская область Боровичи Газпром газораспр. В. Новгород в г. Боровичи (81664)4-82-54, 4-14-19
Старая Русса Газпром газораспрю В. Новгород (81652) 5-66-16

Новосибирская 
область

Новосибирск Импульс-Сервис (383) 201-56-52, 201-56-46, 291-49-41
Новосибирск Риннай Сервис Сибирь (383) 201-14-58, 201-14-55, 299-72-31
Верх-Тула Инженерные сети Сервис (383) 303-07-02

Омская область
Омск ЦГС-Сервис (3812) 956 - 149
Омск ИП Швайчук М.В. +7 913 680 78 90, +7 904 588 89 58
Омск Омскоблгаз (3812) 27-66-08, 27-66-02

Оренбургская область 

Бугуруслан ИП Лакирев А.Н. (35352) 3-30-36
Орск ИС-Монтаж (3537) 33-55-50
Орск Акватория Тепла (3537) 32-82-78, 37-20-90
Оренбург ИП Юров А. С. (3532) 611-555
Оренбург и регион Оренбургоблгаз (3532) 341-371, 34-12-02

Орловская область

Болхов ИП Смирнов А.В. 8-919-200-69-06, 8-906-660-57-09, (48640) 2-08-47
Мценск ТеплоСтрой 8-999-601-60-10, 8-920-285-35-35
Орел Лесоторговая база 8-919-260-01-44
Орел Теплосеть (3532) 51-44-88
Орел Теплоцентр-сервис (4862) 42-40-38, 8-910-208-09-67
Орел ИП Ерошкин П.В. 8-920-287-68-30, 8-920-287-68-52

Пензенская область
Пенза Газовик-Сервис (84120 26-29-27, 26-29-28
Пенза Termoset сервис (8412) 71-07-07
Пенза ИП Агафонов В. Г. 8-927-378-39-89
Каменка ИП Фофанов В.М. 8-906-159-68-46

Пермский край
Лысьва ИП Запевалов А.Б. (34249) 2-71-73, 8-902-478-80-22
Пермь Технологии Климата (342) 263-30-30
Пермь ТГВ-Сервис 8-950-449-45-65, (342) 247-91-88

Псковская область Псков ИП Изотов А.В. 8-921-219-51-93
Псков Псковская газовая компания (8112) 700-710, 700-708, 8-960-222-7-55-7

Республика Марий Эл Йошкар-Ола Газэнергосистемы (8362) 38-05-36
Йошкар-Ола ТЕПЛО 112 (8362) 512-112

Республика Беларусь Минск Единый сервис Евротерм (10375) 17 39 39 504, 44 55 55
Минск ТЧУП Газкомплектсервис (10375)(17) 209-32-17, 206-08-76

Республика Кабардино 
- Балкария

Нальчик ИП Киселёв А.В. 8-928-711-40-72
Прохладный ИП Ковтуненко Л.А. 8-928-690-67-87
Прохладный ИП Ерохин А.А. 8-909-487-15-28

Республика Киргизия Бишкек Сервисный центр 0552-903-903

Республика Северная 
Осетия-Алания

Беслан ИП Есенов  Р.К. 8-918-827-09-64
Владикавказ  ЯДРО (8672) 40-34-27, 8-918-704-46-18
Владикавказ,  Беслан Единый сервисный центр (86737) 3-04-33

Республика Адыгея

Майкоп Инжинерные системы 8-928-668-64-00
Майкоп ИП Федорченко В. В. (8772) 55-24-86, 8-988-479-18-12
Майкоп Теплострой (8772) 56-22-98
Майкоп Аква - Юг 8-989-140-23-25
Майкоп Холдинг ТеплоДар (8772) 56-91-11, 8-961-819-91-11

Республика Башкирия

Аскино ООО "ТЕПЛОКЛИМАТ" 8-927-317-06-96, 8-917-743-48-99, (34771) 2-06-45
Дюртюли Газпром газораспределение Уфа (834787) 2 16 09
Белебей Газпром газораспределение Уфа (834786) 5 43 91
Белорецк Газпром газораспределение Уфа (834792) 5 30 56
Белорецк ИП Поспелов И.С. 8-927-927-22-67
Бирск Газпром газораспределение Уфа (834784) 4 53 38
Бирск ИП Брюхов А.Ю. 8-903-356-87-72, 8-962-520-28-62
Бирск ИП Раянов А.Р. 8-987-254-14-24, (347) 294-14-24
Давлеканово Газпром газораспределение Уфа (834768) 3 27 50
Ишимбай ИП Рахматуллин Р.А. (34794) 2-32-43, 8-917-465-71-20
Ишимбай Газпром газораспределение Уфа (834794) 2 34 50
Князево Газпром газораспределение Уфа (8347) 229 94 70
Кумертау Газпром газораспределение Уфа (834761) 4 11 09
Мелеуз Газпром газораспределение Уфа (834764) 3 29 54
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Республика Башкирия
Мелеуз ИП Вертипорохов А.А. (34764) 3-24-16, 8-927-234-05-58
Месягутово Газпром газораспределение Уфа (834798) 3 30 31
Нефтекамск Газпром газораспределение Уфа (834783) 6 81 60
Нефтекамск ИП Галиуллин А.Р. 8-917-77-228-77, (34783) 2-01-60, 3-66-10
Октябрьский Газпром газораспределение Уфа (834767) 6 72 08
Октябрьский ГазСтройИнвест 8-927-342-45-14
Салават Газпром газораспределение Уфа (83476) 35 24 03
Сибай Газпром газораспределение Уфа (834775) 5 36 70
Стерлитамак Газпром газораспределение Уфа (83473) 21 49 20
Стерлитамак Единый сервисный центр 8-905-35-60-700,  8-800-600-53-02
Туймазы ИП Хуззятова Г.Ф. (34782) 2 36 36, 8-937-332-36-36
Туймазы ИП Галиуллин Р.Р. 8-937-344-11-15
Туймазы Газпром газораспределение Уфа (834782) 2 36 06
Уфа ГазПрофСервис 8-960-800-777-1
Уфа Газкомплект (8347) 291 28 60
Уфа Газпром газораспределение Уфа (8347) 223 53 49
Уфа ИП Луговой А.А. 8-927-331-59-07
Уфа ГазСтройИнвест (347) 246-00-66
Учалы Газпром газораспределение Уфа (834791) 6 12 35

Республика Дагестан

Бабаюрт ИП Дибиров М. 8-928-503-42-66, 8-928-879-03-07
Дербент ИП Кахриманов Р.И. 8-963-426-69-59
Кизилюрт ИП Дибиров М. 8-928-503-42-66, 8-928-879-03-07
Кизляр ИП Алапаев И.М. 8-963-410-66-36
Махачкала Теплосервис (8722) 91-10-74, 8-988-291-10-74
Махачкала ИП Магомедов А.А. 8-988-291-61-41
Махачкала Тепло Техник 8-988-291-41-56, 8-988-695-07-57
Хасавюрт ИП Дибиров М. 8-928-503-42-66, 8-928-879-03-07

Республика Киргизия Бишкек Азия Плюс Логистик 996-509-858-858
Республика Казахстан Алматы ТеплоРОСС Сервис (727) 317-57-62

Республика Калмыкия Элиста ИП Шамаева Н. (84722) 6 -19-52
Элиста ИП Киселев Э-В. В. 8-961-543-26-74, 8-917-682-85-06, 8-937-194-25-52

Республика Крым

Керчь ИП Наливайко С.А. (06561) 9-22-11, 9-24-11, 8-978-711-66-29
Керчь Керчьтеплосервис  8-978-705-68-89, (36561)2-86-81
Симферополь Крымтеплосервис (3652) 54-94-94
Симферополь Гарант-Сервис 8-977-121-95-75, 8-977-75-20-110
Симферополь ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 8-920)-051-51-94
Севастополь Наш Сервис (8692) 65-69-8, 8-978-718-53-73
Феодосия Отопительная техника (36562) 2-01-62, 8-978-033-41-63

Республика Мордовия

Ардатов Газпром газораспр. Саранск (834-31) 3-10-22
Зубова Поляна Газпром газораспр. Саранск (834-58) 2-16-84
Ковылкино Газпром газораспр. Саранск (834-53) 2-23-39
Краснослободск ИП Нотин А.И. 8-987-990-65-00, 8-909-325-96-26
Краснослободск Газпром газораспр. Саранск (834-43) 3-00-62
Ельники ИП Апет В.И. 8-917-994-49-22, 8-964-842-47-17
Рузаевка Газпром газораспр. Саранск (834-51) 6-66-24
Ромоданово ТеплоСтройКомлект 8-987-999-80-13, 8-927-185-06-07
Саранск ГазСервис (8342) 31-13-59,27-01-27
Саранск ЛИВИГО (8342) 30-59-04, 8-917-694-72-66
Саранск ИП Телин К. В. (8342) 47-21-26, 48-24-42
Саранск ИП Ситников А.М. 8-960-335-16-14
Саранск Теплоцентр (8342) 23-34-00
Саранск ТеплоСтройКомлект 8-987-999-80-13, 8-927-185-06-07
Саранск Единая Служба Монтажа (8342)31-09-46
Темников Газпром газораспр. Саранск (834-45) 2-10-26
Чамзинка Газпром газораспр. Саранск (834-37) 2-14-65

Республика Татарстан

Альметьевск Тепло Сервис Центр (8553) 35-39-69, 8-951-062-96-16
Балтаси АскВарм 8 937 525 79 64
Казань ИП Громова Н.И. (843) 212-11-12, 8 927 249 13 93, 8 987 237 33 47
Казань РОСТА (843) 554-26-68, 293-03-40
Казань Татгазселькомплект-Сервис (843) 55-77-999, 55-77-900
Казань ТЕПЛОЦЕНТР (843) 250-40-60, 266-55-06
Набережные Челны ТЕПЛОФ (8552) 36-46-36
Набережные Челны ИП Тимеров Д. Д. (8552) 760-777, 8-960-07-22-777
Нурлат ТЕПЛОТЕХСЕРВИС 8-927-414-28-51, (84345)2-93-43, 9-21-81
Нижнекамск ТГВ (8555) 30-18-01, 8-917-917-18-01, 8-917-919-18-01
Чистополь Климат контроль (84342) 5-06-06, +7-905-376-02-66

Республика Узбекистан Ташкент Сервисный центр 9989-770-89-340

Республика Чувашия
п. Кугеси СТЭП (83540) 2 40 83, 8 835 236 04 04, 8 903 345 27 49
пгт. Кадикасы ИП Петров Ю.Ю. 8-987-662-64-94
Чебоксары Единая Служба Монтажа (8352)36-68-20
Чебоксары ГК Термотехника (8352) 57-32-44, 57-34-44, 8-902-663-26-41

Республика Якутия 
(Саха)

Якутск СахаТеплоСервис Групп (9142) 755-165
Якутск Сахатранснефтегаз (4112) 46-00-08, 46-00-07

Ростовская область

Азов ИП Уманец В.В. 8-918-568-78-09
Азов ИП Красовский А.А. 8-905-456-21-68
Ростов-на-Дону Юг-Терминал (863) 200-89-86, 8-903-406-59-59
Ростов-на-Дону, Батайск ИП Яковлев А.В. 8-928-296-41-79, 8-952-568-26-62
Белая Калитва ИП Габриелян Р.Р. (86383) 33-8-99, 2-77-97
Волгодонск ИП Шестаков В.В. 8-928-905-53-93
Волгодонск ИП Решетов В.В. (8639) 26-12-11, 8-906-183-98-93
Зерноград Нобигаз (86359) 42-5-04
Каменск - Шахтинский ИП Бордзань А.П. (86365) 7-11-52, 8-928-147-11-52
Миллерово ИП Черенков С.И. 8-906-422-67-20
Сальск Универсал (86372) 5-21-85, 8-928-185-35-09
Семикаракорск Семикаракорскгоргаз (86356) 4-21-42, 4-25-69
Таганрог ИП Животовский М.К. 8-951-839-58-60
Орловский Комфорт (86342) 51-4-70
Покровское ИП Баранцов А.П. (863) 472-08-46
Шахты ИП Лисичкин С.В. 8-918-542-49-39, 8-952-588-02-16
Шахты ИП Сукова О.А. 8-928-147-94-94, 8-928-148-66-88, 8-938-100-55-33

Рязанская область

Михайлов ИП Юфаркина Инна Михайловна 8-910-630-34-60
Рязань ИП Тугушев И. Ю. 8-900-902-07-66, 8-903-837-92-29
Рязань СЦ Техно Профи (4922) 22-22-60, 8-906-544-04-44
Рязань ИП Пряженков П.Ю. 8-910-900-22-12
Рязань ИП Подольский Д.А. (4912) 99-33-57
Рязань ИЦ Сантехплюс (4912) 996-296
Рыбное ИП Тугушев И. Ю. 8-903-835-05-84
Тума ИП Лядащев Д.В. 8-905-186-90-71
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Самарская область

Жигулёвск Газтеплоприбор (84862) 7-01-01
Жигулёвск Газпром газораспр. Самара (84862) 700-44, 700-88
Самара Средневолжская газовая компания (846) 310-20-67, 8-800-500-24-30
Самара группа компаний Supergas (846) 266 3-777, 202-12-00
Самара СМП-М (846) 247-67-08
Сызрань ИП Ставничий В.Н. (8464) 33-07-18
Чапаевск ИП Шевцова И.М. 8-927-205-45-63, 8-917-107-85-60
Челно-Вершины ИП Семенов Н.А. 8-927-017-36-55, 8-960-824-80-27

Саратовская область

Балаково СТРОЙМАШСЕРВИС-С (8453) 68-64-94, 8-927-164-95-69
Саратов Газовик  (8452) 740-760
Саратов,  Энгельс Эксплуат. рем.-монтаж. управление (8453) 75-04-07
Саратов Акватерм-Монтаж (8452) 209-504, 251-911, 8-937-225-19-11
Саратов Тепло-Газ (8452) 431-495
Саратов СЦ Градус + (8452) 58-25-30, 8-902-044-95-96
Энгельс Стройтехмонтаж (8453)52-82-82, 52-82-60

Свердловская область

Артемовский ГазСпецСтройСервис (34363) 2-55-03, 2-56-94, 8-922-178-37-78, 8-922-204-52-53
Асбест ФОМЭК ПЛЮС (34365) 2-66-13, 8-950-632-44-41
Березовский Газтепломонтаж 8-922-212-65-23, 8-922-100-71-59
Ирбит Котельный центр 8-982-600-90-60
Верхняя Пышма ЭКВО ИНЖИНИРИНГ (34368) 7-90-30, 8-982-640-58-07
Красноуфимск ИП Иглин А.Н. (34394) 2-47-49
Каменск Уральск ИП Шайдуров С.А. 8-950-547-10-15, (3439) 37-02-03
Екатеринбург Альфатэн (343) 328-33-28, 361-11-77, 361-88-58
Екатеринбург СвердловскМежрегионГа (343) 227-55-99
Нижний Тагил Стройгазсервис (3435) 37-91-37, 43-58-57
Первоуральск КМ-ПРОФ 8-909-702-58-22
Первоуральск КПД (3439) 291-291
Ревда ИП Максунова Н.В. (34397)3-04-34, 8-922-129-66-57
Реж СТ Центр 8(34364) 3-15-77
Сысерть ИП Бабушкин В.В. (34374) 6-15-20, 8-922-60-48-102, 8-800-7000-442

Смоленская область
Гагарин ИП Руденок Галина Ивановна 8-905-695-52-00
Смоленск ИП Друзев Алексей Владимирович (4812) 56-82-65, 56-82-64, 8-951-706-83-06
Смоленск СЦ Дункан (4812) 35-09-09

Ставропольский край

Арзгир СтавАкваТерм (8652) 7-233-98, 8-962-409-22-82
Будённовск ИП Карабейник В.Ю. 8-962-420-48-08
Донское ИП Ерёмина Л.И. (86546) 312-20
Ессенктукская ИП Шахбазов В.О. (87961) 5-27-27, 8-928-374-47-47, 8-928-337-41-29
Зеленокумск Зеленокумскрайгаз (86552) 6-70-26, 6-76-75
Кочубеевская Кочубеевскрайгаз (86550) 3-82-51, 2-00-82
Кочубеевская Стальтеплострой 8-928-936-38-89
Красногвардейское ИП Любимова В.П. 8-928-324-41-98
Минеральные Воды ИП Басистый П.В 8-928-289-54-83, 8-928-262-48-27
Минеральные Воды ИП Савченко В.Б. 8-928-267-91-69
Минеральные Воды ИП Свидин Н.А. 8-928-936-60-36
Невинномысск Центр отопления и водоснабжения    (86554) 7-10-89, 8-928-820-31-37
Новопавловск Новопавловскрайгаз (87938) 432-66
Ставрополь Теплоклимат (8652) 43-18-33, 8-918-777-27-72
Ставрополь Тепло-Опт (8652) 24-66-09

Тамбовская область
Моршанск ИП Шамочкин Ю.Е. (47533) 4-12-78, 8-910-654-17-35
Котовск БП-ЭНЕРГОСЕРВИС 8-953-707-14-80, 8-915-87-39-79-4
Тамбов БП-ЭНЕРГОСЕРВИС 8-953-707-14-80, 8-915-87-39-79-4

Тверская область Тверь ИП Крахмальный О.А. (4822) 77-35-96, 77-35-85, 77-35-88

Тульская область
Алексин ИП Иванцов З.П. 8-980-720-51-71
Новомосковск Прометей (48762) 2-74-96, 8-953-427-02-14, 8-910-949-30-88
Тула Теплосервис (4872) 700-112, 700-113, 8-910-942-74-82
Тула Центргазсервис (4872) 70-28-40

Тюменская область

Берёзово Берёзовогаз (34674) 2-16-99, 2-15-84, 2-21-82
Тюмень Тюменьгазсервис (3452) 58-04-04, 73-53-65
Тюмень ИП Сабанцева Л.А. Котельщики  (3452) 56-84-86, 8-909-736-95-86
Ишим ОСК-Газовик (34551) 6-82-40, 2-60-51
Ишим ИП Мамонтова А.А. 8-902-815-19-90, (3455) 12-62-42
Ишим ТЕПЛОТЕХНИК (34551) 555-82, 8-912-393-20-20
пгт. Приобье ИП Рыбецкий Н.Н. 8-922-788-21-12
Тобольск Тобольсксервискомплект 8-922-475-18-42
Нефтеюганск Нефтеюганскгаз (3463) 27-69-04, 27-73-04, 27-57-14
Заводоуковск ИП Богданов А.В. (34542) 6-79-11, 8-904-888-63-29, 8-952-677-91-26
Заводоуковск ИП Усачев Н.Г. 8-950-493-83-15

Удмуртская республика

Воткинск ИП Яичкина Н.А. (34145) 3-14-76, 8-912-469-09-54
Глазов ИП Анисимов А.В. 8-919-907-80-77
Завьялово ИП Овчинников Д.В. (3412) 62-00-85, 906-220, 8-909-715-04-50
Ижевск ИП Туранов А.С. (3412) 568-558, 8-919-916-85-58, 8-912-007-30-00
Ижевск Строй Инвест (3412) 90-72-75, 8-909-060-72-75
Ижевск Центргазсервис (3412) 569-781, 555-516
Можга ИП Газиятов Рафаэль Шакурович 8-927-470-16-81, 8-912-011-89-49
Сарапул ИП Самарина Н.А. 8-904-248-90-83, 8-912-854-14-57

Ульяновская область

Вешкайма ИП Гаврилов Василий Иванович 8-908-483-01-92
Димитровград Единая Служба Монтажа 8-909-358-55-11
Димитровград Инженерно-сервисный центр 8-927-633-73-37
Димитровград ЭНЕРГО ПАРТНЕР 8(84235)4 - 02 - 14
Сабакаево ЭНЕРГО ПАРТНЕР 8(84235)4 - 02 - 14
Ульяновск Котльщик 8-927-270-74-36, 8-927-834-51-50, (8422) 36-03-04
Ульяновск Инженерно-сервисный центр 8-927-270-62-66
Ульяновск Единая Служба Монтажа (8422) 76-52-91
Ульяновск Современный Сервис (8422) 73-29-19, 73-44-22

Челябинская область

Челябинск РСТ - Теплотехника (351) 77-55-343, 777-53-97, 8-952-511-50-78, 8-908-043-13-95
Челябинск Газсервис (351) 223-43-37, (351) 217-28-29
Копейск Газпром газораспр. Челябинск (35139) 7-29-00
Магнитогорск ИП Арепина Г.Ю. 8-908-588-71-28, (3519) 20-30-90, 58-59-00
Миасс АстанаГаз 8-908-579-33-18
Южноуральск АНГАРА 8-951-432-33-33, 8-963-079-66-66, (35134) 4-37-00

Чеченская республика

Аргун ИП Магомадова М.И. 8-928-890-86-42
Грозный Газстроймонтаж 8-928-641-54-07, 8-928-787-61-15
Грозный Отопление 21 Века 8-928-788-79-35
Грозный ИП Тарамова А.Ш. 8-964-073-88-95
Гудермес ИП Дибиров Муса 8-928-503-42-66, 8-928-879-03-04
Курчалой ИП Дибиров Муса 8-928-503-42-66, 8-928-879-03-05
Ножай-Юрт ИП Дибиров Муса 8-928-503-42-66, 8-928-879-03-06
с. Беркат-Юрт ИП Азниев Д. М. 8-962-655-21-27, 8-938-889-96-60
ст. Наурская ИП Дибиров Муса 8-928-503-42-66, 8-928-879-03-07
ст. Шелковская ИП Дибиров Муса 8-928-503-42-66, 8-928-879-03-08

Ярославская область Углич Отопительная водная техника 8-920-131-01-36
Ярославль  Полимастер-С (4852) 92-13-95
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